PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE) SUEPLo

w Ciechanowie .’ oi
Spotka z o.0. %
ul. Tysiaclecia 18 LR\ X
06-400 Ciechanéw Cms

Ciechanow, dnia 26.10.2016r.

ZAPYTANIE O CENE

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.0.
ul. Tysigclecia 18; 06 — 400 Ciechanow

tel. (23) 672 33 58 fax (23) 672 21 60

e-mail: pec@pecciechanow.pl ~ www.pecciechanow.pl

Whpisane do KRS nr 0000134317 — Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Przedsigbiorcow; kapital
zaktadowy 10 607 420,00 PLN

NIP 566 — 000 — 52 — 65 REGON 130 116 147
1. TRYBIKATEGORIA ZAMOWIENIA
Tryb zamowienia - zapytanie o ceng.
Kategoria zaméwienia - ustuga.
2. TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie prowadzone zgodnie z Wewnetrznymi zasadami udzielania zaméwien
sektorowych na dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Dostawa, montaz i uruchomienie agregatu sprezarkowego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

o

Istniejgca instalacja sprezonego powietrza stuzy gldwnie do czyszczenia powierzchni
ogrzewalnej kotlow ( rurowe ekrany kotla oraz rurowe peczki podgrzewaczy Kkotla).
Czyszczenie kotlow wykonywane jest w czasie postoju kottow. Spr¢zarka powinna zapewni¢
odpowiednig ilos¢ powietrza (cisnienie i rozmiar strugi), tak by strumien powietrza pozwalat
jak najlepiej usuwa¢ pyly i sadz¢ z powierzchni ekranowych oraz peczkéw podgrzewaczy

kotla.
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Waznym elementem instalacji jest zapewnienie odpowiednich lanc z kofcéwkami
uwzgledniajgcymi specyfike czyszczenia powierzchni ekranowych zainstalowanych kottéw
wodnych (typ WR25) oraz parowch ( typ OR-10).

Zakres modernizacji instalacji spr¢zonego powietrza.

e Dostawa montaz i uruchomienie nowego agregatu sprezarkowego, oprocz sprezarki
nalezy uwzgledni¢ jako element instalacji nowy zbiornik sprezonego powietrza
0poj.>2m’.

e Wykonanie przylacza elektrycznego ze skrzynka zasilajaca i zabezpieczeniami

e Wykonanie prac zwigzanych z podiaczeniem spr¢zarki do istniejacej sieci spr¢zonego
powietrza.

e Dostarczenie kompletéw lanc z dyszami dlugos¢ ok.0,8m -2szt, ok.1.6m -2szt

e Przygotowanie wymaganej dokumentacji do odbioru przez UDT.

e Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej powykonawczej, DTR
z instrukcjami eksploatacji w wersji papierowej — 2 szt oraz w wersji elektroniczne;.

e Przed zlozeniem oferty, oferent powinien zapozna¢ si¢ na miejscu z istniejgcg instalacjg
sprezonego powietrza.

Parametry instalacji.

Cis$nienie nominalne- 7,5 bar

Wydajnos$é sprezarki przy cisnieniu 7,5 bar —>5 m*/min

POZADANY/WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Do 16.12.2016r.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jednym egzemplarzu..
2. Oferte nalezy ztozy¢ lub przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajacego:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. , ul. Tysigclecia 18, 06 — 400 Ciechanéw
w terminie do dnia 09.11.2016r.

. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie nizej podanych kryteriéw i ich znaczenia:

1. 90% - cena.
2. 10% - okres gwarancji



8. INFORMACJE DODATKOWE

1. Niniejsze postgpowanie nie podlega na podstawie art. 133 ust.1 w zwigzku z art. 132

ust.1 pkt 3 przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (
Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm.)

2. Informacji w sprawie udzieli :
» mgr. inz. Marian Siuta — tel. 23 673 63 98.




