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Wg rozdzielnika

Dotyczy: Zmiana II do SIWZ z dnia 31 pazdziernika 2016r w sprawie nr 45/2016 —
»R0zw0j systemu cieplowniczego poprzez budowe Zrédla kogeneracyjnego na

paliwo gazowe o mocy do 550 kWe”

Zamawiajacy na podstawie pkt 10.3 SIWZ - wprowadza nastgpujace zmiany:

okres gwarancji — oznacza 36
miesigczny okres gwarancji na roboty
budowlane, 36 miesigczny okres
gwarancji na wszystkie inne
wykonane roboty i dostarczone
urzadzenia, liczac od dnia odbioru
przedmiotu umowy (za wyjatkiem
agregatow kogeneracyjnych, gdzie
okres gwarancji wynosi 16 000 godzin
pracy agregatu liczac od daty odbioru
koncowego.

ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia

' Lp.wg SIWZ | Tres$é w brzmieniu przed zmiang Tre§¢ w brzmieniu po zmianie
Okreslenia i skroty uzyte w tekscie Okreslenia i skréty uzyte w tekscie
dokumentu dokumentu
SIWZ — specyfikacja istotnych SIWZ — specyfikacja istotnych
warunk6w zaméwienia wraz z warunkow zaméwienia wraz z
zatacznikami. zalacznikami.
dokumenty przetargowe — dokumenty przetargowe — specyfikacja
specyfikacja istotnych warunkéw istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
zaméwienia (SIWZ) oraz wszelkie oraz wszelkie wyjasnienia i uzupelnienia
wyjasnienia i uzupehienia do SIWZ. do SIWZ.
dokumenty ofertowe — oferta dokumenty ofertowe — oferta

pkt 2.4 SIWZ Wykonawcy wraz z zatgcznikami. Wykonawcy wraz z zalacznikami.

okres gwarancji — oznacza 36
miesigczny okres gwarancji na roboty
budowlane, 24 miesigczny okres
gwarancji na wszystkie inne
wykonane roboty i dostarczone
urzadzenia, liczac od dnia odbioru
przedmiotu umowy (za wyjatkiem
agregatu kogeneracyjnego, gdzie okres
gwarancji wynosi 16 000 godzin pracy
agregatu, nie krocej jednak niz 24
miesigce od odbioru koncowego -
potwierdzonego podpisaniem przez
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2004 r. Prawo zaméwien publicznych —
Dziennik ustaw z 2015 r. poz. 2164 (z
pozniejszymi zmianami).

PEC - Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.0.

CC — Centralna cieptownia
zlokalizowana przy ul. Tysiaclecia 18

strony protokotu konicowego).

ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych —
Dziennik ustaw z 2015 r. poz. 2164 (z
pozniejszymi zmianami).

PEC — Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o0.0.

CC - Centralna cieptownia
zlokalizowana przy ul. Tysigclecia 18

pkt 3.3.1 SIWZ

Wykonawca udzieli, co najmniej 24
miesigcznej gwarancji na wszystkie
wykonane roboty i dostarczone
urzadzenia, liczac od dnia odbioru
przedmiotu umowy. Wykonawca moze
oferowa¢ dhuzszy czas obowigzywania
gwarancji.

Wykonawca udzieli, co najmniej 36
miesigcznej gwarancji na roboty
budowlane, 24 miesigcznej gwarancji na
wszystkie inne wykonane roboty i
dostarczone urzadzenia, liczgc od dnia
odbioru koficowego przedmiotu umowy
(za wyjatkiem agregatu kogeneracyjnego,
gdzie okres gwarancji wynosi 16 000
godzin pracy agregatu, nie krocej jednak
niz 24 miesiace od odbioru koficowego -
potwierdzonego podpisaniem przez
strony protokotu koncowego.
Wykonawca moze oferowaé dluzszy czas
obowigzywania gwarancji.

pkt 7.2.3 SIWZ

w okresie ostatnich 5 lat dostarczyt co
najmniej 3 agregaty kogeneracyjne o
mocy > 0,5 MWe w zabudowie
kontenerowej sktadajacej si¢ z
konstrukcji no$nej zapewniajace
odpowiednig sztywnos¢ i samono$no$é
jednolitej konstrukcji oraz jest
autoryzowanym dystrybutorem dostaw i
serwisu producenta agregatow
(wymagane jest potwierdzenie przez
producenta).

w okresie ostatnich 5 lat dostarczyt co
najmniej 3 agregaty kogeneracyjne

o mocy > 0,5 MWe w zabudowie
kontenerowe;j sktadajacej si¢ z
konstrukcji nosnej zapewniajace
odpowiednia sztywno$¢ i samono$no$é
jednolitej konstrukcji oraz jest
autoryzowanym dystrybutorem dostaw i
serwisu producenta agregatow
(wymagane jest potwierdzenie przez
producenta) lub legitymuje si¢ dostawa,
w ostatnich 3 latach co najmniej 10
agregatow kogeneracyjnych (wykaz
dotaczy¢ do oferty).

pkt 8.1.8 SIWZ

oswiadczenie wykonawcy, ze udziela
Zamawiajacemu minimum 24
miesigcznej gwarancji na catosé
wykonywanych robét i dostarczonych
urzadzen, lub 16 000 godzin pracy
zespotu kogeneracyjnego, w zaleznosci
od tego co nastapi wczesniej, liczone;j
od dnia odbioru koncowego przedmiotu
umowy - potwierdzonego podpisaniem
przez strony protokotu koncowego.

oswiadczenie wykonawcy, ze udziela
Zamawiajgcemu minimum 36
miesigcznej gwarancji na roboty
budowlane, 24 miesig¢cznej gwarancji na
wszystkie inne wykonane roboty i
dostarczone urzadzenia, liczac od dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy
(za wyjatkiem agregatu kogeneracyjnego,
gdzie okres gwarancji wynosi 16 000
godzin pracy agregatu, nie krocej jednak
niz 24 miesiace od odbioru koficowego -
potwierdzonego podpisaniem przez
strony protokotu koncowego.




pkt 17.2. SIWZ

Wybér najkorzystniejszej oferty
dokonany zostanie w oparciu o
nastepujace kryteria, i ich znaczenie:

CENA - cena ofertowa inwestycji
brutto (z VAT) —tj. za zaprojektowanie
i wybudowanie elektrocieptowni: 75 -
wartos¢ punktowa

SERWIS - cena ofertowa serwisu
brutto (z VAT ) tj. za ushugi serwisowe
swiadczone w okresie gwarancji +
czgsciowe remonty i remont kapitalny:
20 - wartos¢ punktowa

SPRAWNOSC - sprawnosé uktadu
kogeneracyjnego to jest sumaryczna
sprawnos¢ elektryczna i cieplna
agregatu: 5 - warto$¢ punktowa

Wybér najkorzystniejszej oferty
dokonany zostanie w oparciu o
nastgpujace kryteria, i ich znaczenie:
CENA - cena ofertowa inwestycji brutto
(z VAT) —tj. za zaprojektowanie i
wybudowanie elektrocieptowni: 75 -
warto$¢ punktowa

SERWIS - cena ofertowa serwisu brutto
(z VAT ) tj.:

- za ushugi serwisowe §wiadczone w
okresie gwarancji: 15 - warto$é
punktowa

- za ustugi serwisowe $§wiadczone po
okresie gwarancji: 5 — warto$¢ punktowa
SPRAWNOSC - sprawno$é uktadu
kogeneracyjnego to jest sumaryczna
sprawnos¢ elektryczna i cieplna agregatu:
5 - wartos¢ punktowa

pkt 17.3. SIWZ

Punkty za oceng spelnienia kryterium
~CENA, SERWIS, SPRAWNOSC”
zostang przyznane zgodnie z
ponizszymi wzorami:

Oferta najtansza sposrdod ofert nie
odrzuconych otrzyma 75 punktow.
Pozostale proporcjonalnie mniej,
wedlug wzoru:

Kryterium CENA* maksymalnie 75
pkt.

P=(Pn/ Pof.b. x 75) = ilo$¢ punktéw
gdzie:

Pn — najnizsza cena brutto z VAT
sposrod ofert nieodrzuconych,

Pof.b. — cena brutto z VAT ocenianej
oferty nieodrzucone;j,

75 — wskaznik staly,

*oznacza kwot¢ umowng za wykonanie
inwestycji w formule ,,zaprojektu;j i
wybudu;j”

Kryterium SERWIS (w okresie

16 000 h plus cze¢sciowe remonty i

remont kapitalny) maksymalnie 20
pkt.

S=(Sn/ Sof.b. x 20) = ilos¢ punktéw
gdzie:

Sn - koszt brutto z VAT najtanszej
oferty serwisu sposrdd ofert
nieodrzuconych,

Punkty za oceng spelnienia kryterium
~CENA, SERWIS, SPRAWNOSC”
zostang przyznane zgodnie z ponizszymi
wzorami:

Oferta najtansza sposrod ofert nie
odrzuconych otrzyma 75 punktow.
Pozostale proporcjonalnie mniej, wediug
wzoru:

Kryterium CENA* maksymalnie 75
pkt.

P=(Pn / Pof.b. x 75) = ilo$¢ punktéw
gdzie:

Pn — najnizsza cena brutto z VAT
sposrod ofert nieodrzuconych,

Pof.b. — cena brutto z VAT ocenianej
oferty nieodrzucone;j,

75 — wskaznik staty,

*oznacza kwot¢ umowng za wykonanie
inwestycji w formule ,,zaprojektuj i
wybudu;j”

Kryterium SERWIS (w okresie
gwarancji — do 16 000 h) -
maksymalnie 15 pkt.

S=(Sn/ Sof.b. x 15) = ilo$¢ punktow
gdzie:

Sn - koszt brutto z VAT najtanszej oferty
serwisu w okresie gwarancji, sposrod
ofert nieodrzuconych,

Sof.b.- koszt brutto z VAT ocenianej




Sof.b.- koszt brutto z VAT ocenianej
oferty serwisu

20 — wskaznik staty

Kryterium SPRAWNOSC
maksymalnie 5 pkt. za sprawno$¢
calkowita > 86 %

n=(mn/nof.b. x 5) = ilos¢ punktéw
gdzie:

nn —sprawnos¢ maksymalna
gwarantowana w ofertach sposrod ofert
nieodrzuconych,

nof.b.- sprawnos¢ gwarantowana w
ocenianej ofercie

5 — wskaznik staty

oferty serwisu w okresie gwarancji
15 — wskaznik staty

Kryterium SERWIS (w okresie
pogwarancyjnym: od 16 001h do 80
000 h) - maksymalnie 5 pkt.

S=(Sn/ Sof.b. x 5) = ilo§¢ punktéw
gdzie:

Sn - koszt brutto z VAT najtanszej oferty
serwisu w okresie pogwarancyjnym,
sposrod ofert nieodrzuconych,

Sof.b.- koszt brutto z VAT ocenianej
oferty serwisu w okresie
pogwarancyjnym

5 — wskaznik staty

Kryterium SPRAWNOSC
maksymalnie S pkt. za sprawnos¢
calkowitg > 86 %

n=(mn/mnofb. x 5) = ilo§¢ punktéw
gdzie:

nn —sprawnos¢ maksymalna
gwarantowana w ofertach sposrod ofert
nieodrzuconych,

nof.b.- sprawno$¢ gwarantowana w
ocenianej ofercie

5 — wskaznik staty

Zalacznik nr 9

do SIWZ § 15
pkt. 1

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
36 miesigcznej gwarancji na roboty
budowlane, 24 miesi¢cznej gwarancji
na wszystkie inne wykonane roboty i
dostarczone urzadzenia, liczac od dnia
odbioru przedmiotu umowy (za
wyjatkiem agregatow kogeneracyjnych,
gdzie gwarancja wynosi 16 000 godzin
pracy agregatu, nie krocej jednak niz
24 miesiace od odbioru koncowego).

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 36
miesigcznej gwarancji na roboty
budowlane, 24 miesigcznej gwarancji na
wszystkie inne wykonane roboty i
dostarczone urzadzenia, liczac od dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy
(za wyjatkiem agregatow
kogeneracyjnych, gdzie gwarancja
wynosi 16 000 godzin pracy agregatu, nie
krécej jednak niz 24 miesigce od odbioru
koficowego - potwierdzonego
podpisaniem przez strony protokotu
koncowego).




Po bezusterkowym odbiorze robot
zostanie zwolnione 70 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, nie pdzniej jednak

Zalacznik nr 9 | niz w ciggu 30 (stownie: trzydziesci )
do SIWZ § 16 dni od daty podpisania protokotu
pkt 2 odbioru koncowego bez uwag ze strony

Zamawiajacego, zas pozostate 30 %
zostanie zwolnione po uptywie okresu
rekojmi, nie pozniej jednak niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi.

Po bezusterkowym odbiorze robot
zostanie zwolnione 50 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, nie pdzniej jednak niz w ciagu
30 (stownie: trzydziesci ) dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego
bez uwag ze strony Zamawiajacego, zas
pozostate 50 % zostanie zwolnione po
uplywie okresu r¢kojmi, nie pdzniej
jednak niz w 15 dniu po uplywie
okresu rgkojmi.

W Zalgczniku nr 3 do SIWZ — Program funkcjonalno-uzytkowy (poprawiono chronologi¢
numeracji)

Zalgcznik nr 12 do SIWZ Tres$é¢ w brzmieniu przed zmiang

Szczegolowy plan przegladéw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

Zestawienie czynnosci serwisowych

o [=] o o o o o
. . ol gl18/8/8|8|8|8|glglgl8lg] 818
Lp. | Czas pracy/przebieg w godzinach ol 3lel N 2| 218 :‘l‘_ g § § § g :“1"
Zakres czynnosci plpPp|P|P|P|P]|P|P|P]| P |IRC|IRC]|HRC|RK
0 | Przeglady codzienne / przeglady cotygodniowe *
1 | Dokrecenie gtowic AR EEEES . 3
2 | Ogledziny zewnetrzne agregatu S S S S (S Y S . .
3 | Kontrola i regulacja uktadu sterowania ol o | ol ol o] ol o] o] o] o| o * .
4 | Kontrola sekwencji rozruchu i zatrzymania sie
rranaly L2 I T I T T R I ¢ | o
5 | Kontrola potaczen srubowych R * .
6 | Kontrola urzadzen peryferyjnych B T I S O O S . .
7 | Kontrola nastaw, parametréow i zabezpieczen
agregatu w_sterowniku A EARAEARAEERERNRE RN B ¥ .
8 | Kontrola ptynéw eksploatacyjnych o | 0| ool ol oo o] o] o] o] o ¢ | o
9 | Kontrola instalacji gazowej (Sciezki gazu agregatu) ol ol ol ol ol o]l o] ol o] o] o] o . .
10 | Kontrola zdarzen zarejestrowanych w sterowniku
agregatu 2 I T R T T R R R ¢ | e
11 | Kontrola kodéw diagnostycznych ¢ ¢ ¢ ¢ * ¢ * * ¢ ¢ * ¢ ¢ ¢
12 | Kontrola dziatania detektoréw uptywu gazu | ol 0| ol 0| el o]l o] o] e * * * .
13 | Kontrola dziatania automatycznych zaworéw P
odpowietrzajgcych A RA RS RS R RS R N " . g
14 | Kontrola odprowadzenia kondensatu z wymiennika
woda/spaliny i thumika L3 B T T O T I R |
15 | Kontrola dziatania syst d ia blok
silnik: dzi ystemu podgrzewania bloku oloelolololololololoelele . ’
16 | Uzupetnienie zbiornika w systemie
automatycznego uzupetniania oleju s g s R e L R T
17 | Kontrola i ustawienie luzé6w zaworowych ol ol el ol ol o] el o]l o]l o] ol o o | o
18 | Wymiana uszczelki pokrywy zaworéw przy kazdej
regulacji zaworow L2 I T B B T T R R ¢ | o
19 | Kontrola parametréw pracy pradnicy el ol ool oe| oo ool o] o] o o | o
20 | Wymiana oleju silnikowego dlaleletleilnlololnilivl ¢lie ks 2
21 | Wymiana filtréw olejowych ol ol oo oo ol ool o] o ol o o | o
22 | Wymiana $wiec zaptonowych b sl sl e lsl el olivlie]l ole P R




23 | Czyszczenie silnika i jego otoczenia . . o | o 'Y .

24 | Kontrola parametréw pracy agregatu (po 20 min. + » 2l . .
pracy pod obcigzeniem)

25 | Kontrola uktadu zaptonowego . * * . . *

26 | Wymiana wkiadu filtra powietrza (w zaleznosci od ’ 4 . lis e
warunkéw lokalnych)

27 | Pomiar ci$nienia sprezania w kazdym cylindrze * * 'Y 'Y

28 | Kontrola czujniki obrotow . * . ¢

29 | Kontrola przewoddéw odbioru mocy (pomiedzy s * ol o N @
pradnicg w wytgcznikiem giéwnym)

30 | Kontrola - nastawa regulatora napigcia pradnicy 'Y o | o . .

31 | Czyszczenie kratek wentylacyjnych pradnicy . o | o *

32 | Kontrola ciegna przepustnicy mieszanki
(przesmarowanie) * i ' i . r

33 | Kontrola reduktora ($ciezka gazu) * o | o 'S

34 | Kontrola uktadu wydechowego . ¢ | o *

35 | Smarowanie tozysk pradnicy (w zaleznosci od > . ol o . .
tabliczki znamionowej pradnicy)

36 | Czyszczenie filtra obiegu zewnetrznego (w s % Vil il
zaleznos$ci od stopnia zabrudzenia)

37 | Kontrola wysokonapieciowych kabli zaptonowych . . ol @ P
(ewentualna wymiana)

38 | Kontrola elementéw i uzwojeri pradnicy 'S 'S o | @ o | o

39 | Wymiana filtra gazu (w zaleznos$ci od stopnia
zabrudzenia) ¢ ¢ =1 M ¢

40 | Kontrola stezenia ptynu chlodzacego o | o o | o

41 | Kontrola cewek zaptonowych (ewentualna % 5 X "
wymiana)

42 | Czyszczenie chiodnicy rezerwowej (w zaleznosci o1& s s
od stopnia zabrudzenia)

43 | Pomiar i odnotowanie stopnia zuzycia gniazd & 4 % %
Zaworéw

44 | Kontrola / czyszczenie mieszalnika gazu o | o * *

45 | Kontrola / czyszczenie intercoolera o | o o | o

46 | Wymiana turbosprezarki o | o * | o

47 | Wymiana wezy i ztaczy gumowych w obiegach o | o o | o

48 | Kontrola / wymiana czujnikéw temperatur i Fal i I
ci$nienia

49 | Kontrola / wymiana termopar w instalacji s | & s |4
wydechowej

50 | Wymiana cieczy chfodzacej o | o

51 | Wymiana baterii rozruchowych S * 'S *

52 | Kontrola / wyczyszczenie wymiennika spaliny -
piyn . .

53 | Kontrola / wyczyszczenie wymiennikéw ptytowych i &
ptyn - ptyn

54 | Wymiana odpowietrznikéw ° L4

55 | Wymiana kompletnych gtowic cylindrowych 5 ‘
(zaleznie od warunkéw eksploatacji)

56 | Wymiana tulei cylindrowych S .

57 | Wymiana pierscieni ttokowych * Y

58 | Wymiana korbowodéw 3 L3

59 | Wymiana panewek korbowych . .

60 | Pomiar watka rozrzadu, watu korbowodowego 'Y 'S

61 | Kontrola i wyczyszczenie chiodnicy oleju 'Y .

62 | Przeglad techniczny pomp obiegowych (wymiana 4 .
uszczelnien, tozysk)

63 | Wymiana przedniego i tylnego uszczelnienia watu s .
korbowego

64 | Wymiana tozyska pradnicy, konserwacja uzwojen . .

65 | Wymiana izolacji kompensatoréw instalacji . .
wydechowej

66 | Wymiana tlokéw .

67 | Wymiana panewek gtéwnych, $rub 'S

68 | Wymiana watu korbowodowego (w zalezno$ci od %

wynikéw pomiaru)




69 | Wymiana / regeneracja rozrusznika
70 | Wymiana pompy olejowej silnika
71 | Kontrola / wymiana amortyzatoréw silnika i
pradnicy °
72 | Regeneracja armatury gazowej na $ciezce gazu .
73 | Przeglad techniczny przepustnicy wraz z
sitownikiem ¢
74 | Wymiana kolektora wydechu .
75 | Protokét ustugi serwisowej z wykonanych
czynnosci / wpis do ksigzki serwisowej >1¢ ¢ il B . ¢ ¢ ¢
Oznaczenia: P - przeglad; RC - remonty cz¢sciowe (I -II), RK - remont kapitalny
Koszt serwisu
Czynnosci
sci | dodatkowe + i
Przebieg* Robocizna zacljﬁf:rfrlle czesci i mat. Olej Przejazd | Suma i?g‘g:vg;tgzz
Lp. Czynno$¢ ekspl.
[mth] zt zt zt zt 2t zt zt
1 50 przeglad
2 800 przeglad
3 1600 przeglad
4 3200 przeglad 1ROK
5 4800 przeglad
6 6400 przeglad
7 8000 przeglad
8 9600 przeglad
9 11 200 przeglad
10 | 12800 przeglad 2 ROK
11 | 14400 przeglad
I cze$ciowy
12 | 16 000 b
II czesciowy
13 | 25600 remont
111 cze$ciowy
14 | 41600 remont
kapitalny
15 | 51200 e

* Po konsultacji z Zamawiajacym dopuszcza si¢ mozliwo$é zmiany przebiegu przy ktérym dokonywana jest dana
czynnos$¢

(podpis i pieczg¢ imienna osoby/oséb wiasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)




Zalacznik nr 12 do SIWZ Tre$é w brzmieniu po zmianie

Szczegolowy plan przegladow gwarancyjnych dokonywanych w zakresie
przebiegu do 16 000h !

Zestawienie czynnosci serwisowych

—
©

Przebieg (h)

_|ZaKres

Dokrecenie gtowic

Ogledziny zewnetrzne agregatu

Kontrola i regulacja ukfadu sterowania

Kontrola sekwencji rozruchu i zatrzymania si¢ agregatu

Kontrola potaczen srubowych

Kontrola urzgdzer peryferyjnych

Kontrola nastaw, parametréw i zabezpieczen agregatu
w_sterowniku

Kontrola ptynéw eksploatacyjnych

O] N OO AR|IWIN|=

Kontrola instalacji gazowej ($ciezki gazu agregatu)

==
o

Kontrola zdarzen zarejestrowanych w sterowniku
agregatu

-
—_

Kontrola kodéw diagnostycznych

P
N

Kontrola dziatania detektoréw uptywu gazu

-
w

Kontrola dziatania automatycznych zaworéw
odpowietrzajgcych

14

Kontrola odprowadzenia kondensatu z wymiennika
woda/spaliny i ttumika

15

Kontrola dziatania systemu podgrzewania bloku silnika

16

Uzupetnienie zbiornika w systemie automatycznego
uzupetniania oleju

17

Kontrola i ustawienie luzéw zaworowych

18

Wymiana uszczelki pokrywy zaworéw przy kazdej
regulacji zaworéw

19

Kontrola parametréw pracy pradnicy

20

Wymiana oleju silnikowego

21

Wymiana filtréw olejowych

22

Wymiana $wiec zaptonowych

23

Czyszczenie silnika i jego otoczenia

24

Kontrola parametréw pracy agregatu (po 20 min. pracy
pod obcigzeniem)

25

Kontrola uktadu zaptonowego

26

Wymiana wkiadu filtra powietrza (w zaleznosci od
warunkéw lokalnych)

27

Pomiar ci$nienia sprezania w kazdym cylindrze

28

Kontrola czujniki obrotéw

29

Kontrola przewodéw odbioru mocy (pomiedzy pradnicg
w wytgcznikiem gtéwnym)

30

Kontrola - nastawa regulatora napigcia pradnicy

31

Czyszczenie kratek wentylacyjnych pradnicy

32

Kontrola ciggna przepustnicy mieszanki

(przesmarowanie)




33 | Kontrola reduktora ($ciezka gazu)

34 | Kontrola uktadu wydechowego

Smarowanie tozysk pradnicy (w zaleznosci od tabliczki
znamionowej pradnicy)

Czyszczenie filtra obiegu zewnetrznego (w zaleznosci
od stopnia zabrudzenia)

Kontrola wysokonapigciowych kabli zaptonowych
(ewentualna wymiana)

38 | Kontrola elementéw i uzwojeri pradnicy

Wymiana filtra gazu (w zaleznosci od stopnia
zabrudzenia)

40 | Kontrola stezenia ptynu chiodzgcego

41 | Kontrola cewek zaptonowych (ewentualna wymiana)

Czyszczenie chiodnicy rezerwowej (w zaleznosci od
stopnia zabrudzenia)

43 | Pomiar i odnotowanie stopnia zuzycia gniazd zaworéw

Kontrola / czyszczenie mieszalnika gazu

45 | Kontrola / czyszczenie intercoolera

Wymiana turbosprezarki

47 | Wymiana wezy i ztgczy gumowych w obiegach

48 | Kontrola / wymiana czujnikéw temperatur i ciSnienia

49 | Kontrola / wymiana termopar w instalacji wydechowe;j

50 | Wymiana cieczy chiodzacej

51 | Wymiana baterii rozruchowych

! Powyzszy wykaz stanowi zbiér podstawowych czynnosci serwisowych jakie wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ w okresie gwarancji. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rozszerzenia zakresu dokonywanych czynnosci
serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta poszczegdlnych urzadzen. Zamawiajacy zwraca uwage na
konieczno$¢ uzupeienia powyzszej tabeli o przebieg przy ktérym dokonywana jest dana czynnos$é serwisowa.

Szczegolowy plan przegladow pogwarancyjnych dokonywanych w zakresie
przebiegu 16 001h — 80 000h 2

Przebieg (h)

L.p. Przebieg (h)
Zakres czynnoSci




n

2 Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedstawienia zakresu czynno$ci serwisowych, pogwarancyjnych
przewidzianych do wykonania przez producenta silnika, pradnicy i innych urzqdzen elektrocieptowni w formie
zalacznika do oferty. Przedstawiony zakres czynnosci serwisowych musi obejmowaé czas pracy
elektrocieptowni od 16 001h do 80 000h.

Koszt serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Czynnosci
Przebieg | Robocizna ngéci dod'fltl'«.)we M Olej Przejazd Calkowity
Lp. zamienne czgdei i mat. koszt serwisu
eksploatacyjne
[mth] zi zi zk zt zk zt
8000
2 16000
Koszt serwisu gwarancyjnego (do 16 000h)
3 24000
4 32000
5 40000
6 48000
7 56000
8 64000
9 72000
10 80000
Koszt serwisu pogwarancyjnego (16 001h — 80 000h)

Do wyceny kosztow serwisowania elektrocieptowni Zamawiajacy zaklada czas pracy elektrocieptowni w roku na
poziomie 8000 h.

(podpis i piecz¢é imienna osoby/os6b whasciwej/ych do
reprezentowania Wykonawcy)
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